
D
ie A

nforderungen des Landratsam
tes m

it 
Schreiben vom

15.07.2021 bezüglich der 
Löschw

asserversorgung sind erfüllt.
D

ie Löschw
asserversorgung von 96 m

³/h ist 
laut M

essung der Fa. Barth vom
 22.10.2020 bei 

einem
 Restdruck von 6 bar  sichergestellt.
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